
Схема подключения аварийных светильников
Сфера МК АО-Д, Сфера МК АО-П

12..27В 12..27В

Ввод Вывод

Схема подключения аварийных светильников
Сфера МК АО-Д220, Сфера МК АО-П220

~220В
50Гц

~220В
50Гц

Ввод Вывод

Сфера МК АО-Д,
Сфера МК АО-П

Сфера МК АО-Д220,
Сфера МК АО-П220

220В

220В

220В

220В


